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LTII

TII, TK

3ona aericrBus LITII 1
3ona aevictBus L[TII 2
3ona aevictBus L[TII 3
3oHa aercrBus LITII 4
3ona geuicrBus LITII 5
3ona gevicrBus LITII 7
3oHa aericrBus LITII 6
3ona geucreusa TIT1IIT
3ona gerictBus TII1

CB00OOHAs HAarpy3Ka

KorenpHas

- 43,2 I'kan/4gac;

- 0,22 I'kan/gac;
- 0,7 I'kan/4ac;
- 1,03 I'kan/gac;

- 1,01 I'kan/gac.
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Машинописный текст
Котельная
ЦТП
ТП, ТК
Зона действия ЦТП 1
Зона действия ЦТП 2
Зона действия ЦТП 3
Зона действия ЦТП 4
Зона действия ЦТП 5
Зона действия ЦТП 7
Зона действия ЦТП 6
Зона действия ТП1П
Зона действия ТП1
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Условные обозначения
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Схема теплоснабжения город ПОКАЧИ
                  ХМАО - Югра
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Свободная нагрузка
Котельная                       - 43,2 Гкал/час;
ЦТП1                               - 0,22 Гкал/час;
ЦТП3                               - 0,7 Гкал/час;
ЦТП4                               - 1,03 Гкал/час;
ЦТП5                               - 1,01 Гкал/час.
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База УТТ
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Таежная 7
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Таежная 9
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ЮТЭК Покачи




